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Д л я  повышения эффективности сглаж иваю щ их фильтров является  
перспективным использование принципа компенсации пульсаций от 
вспомогательного источника [1].
Однако до настоящ его времени подобные фильтры практически не 
п р и м е н я л и с ь ,  во-первых, из-за сложности его согласования с цепью вы ­
прямленного тока и, во-вторых, из-за трудностей создания компенси­
рующего источника.
Одна из возможных схем активного компенсационного фильтра на 
оснсиве удвоителя частоты приведена на рис. 1. Обмотки подмагніичива* 
нпя (IF0) являю тся выходом удвоителя и используются для  компенса-
Рис. 1
нии переменной составляющ ей напряж ения в цепи выпрямленного тока. 
К выходу подается напряж ение Uy промышленной частоты через ф азо ­
вращ атель  ФВ.
Д л я  реж им а ком пенсацги  долж ны  быть соблю дены следую щ ие 
условия:
( 1)
< Р 2 в = ® 2 у . +  I W 0 ( 2 )
где U2b — действую щ ее значение напряж ения основной гармоники 
пульсации 1.00 гц на выходе выпрямителя;
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^ 2у — действую щ ее значение напряж ения удвоенной частоты на 
вы ходе удвоителя;
? 2в, ф2у фазы указанных выше напряжений.
В цепи нагрузки R h будут протекать только токи четвертой и вы с­
ш их четных гармоник, тогда как пульсации удвоенной частоты будут 
полностью отсутствовать.
Н а рис. 2 ,6  приведена осциллогрймма, полученная при исследова­
нии активного компенсационного фильтра при токе I0= I a .  Здесь ж е 
для  сравнения приводится осциллограмма для случая U =  <‘у (рис- 2, а) .  
Сравнение рис. 2, а и 2, б подтверждает эффективность рассм атривае­
мого фильтра. Экспериментально были исследованы активный компен­
сационный фильтр и Г-образный фильтр, основные данные которых
Рис. 2
приведены в табл. 1. Сглаживаю щ ий дроссель Г-образного фильтра 
был изготовлен на том ж е  штампе, что и удвоитель, а толщина набора 
была взята равной удвоенной толщине набора одного дросселя удвоіи-
Т а б л и ц а  1
Р азм еры  сердечника 
каж дого дросселя 
(в мм )
О бм оточны е данны е дросселей
П римечание
удвоителя Г-обр. ф ильтра
Б азовы й  р а зм е р -  20 
Толщ ина н аб о р а— 16 
Ш ирина окна -1 0  
В ы сота окн а—44
Wo=3CO 
# 0= 0 ,Г 6  ом  
W 1= 3 0 0 0
1Г0= 3 8 8  




М атериал Э-42 
толщ иной—0 ,3 5  м м
теля. Другими словами, была обеспечена полная эквивалентность 
удвоителя частоты и сглаживаю щ его дросселя по расходу стали.
В табл. 2 приведены результаты исследований указанных выше 
фильтров при изменении выпрямленного тока Z0 в диапазоне от 0,1 до 
2 ампер. При этом нагрузка R изменялась в диапазоне 50 =  1 ом, 
а напряжение на входе выпрямителя оставалось неизменным.
Коэффициент фильтрации подсчитывался по формуле:
к * ~ и :
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где Db и U u — действую щ ее значения переменных напряж ений на в ы ­
воде выпрямителя и на нагрузке.
Приводимые в табл. 2 сведения по фазе (ф) напряжения Uy даны 
в условных единицах, соответствующих углу поворота ротора ф азоре­
гулятора. Анализ данных показывает, что наилучшее сглаживание 
обеспечивается при перестраиваемом активном компенсационном филь­
тре, когда с изменением тока I0 подстраиваются как  фаза, так  и вели­
чина напряжения питания удвоителя.
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3 То же, но при 



































5 То же, но при 
U у =  95 в
Cp=Cp1 =  COnst
Кф 10,0 11 23 40,5 54 ,4 82 ,6 198
6 То же, но при 
U y = 9 5  b, b и 
Cp =  Cp2=COnst
Кф 2 0 ,0 18,2 2 5 ,8 27 ,8 34 ,5 52 ,4 126,5
В табл. 3 приведены результаты обработки одной из серий осцил­
лограмм, снятых при I0 =  1 а для случая включения нагрузки.
Т а б л и ц а  3
Фильтры







фильтр при (/у=ѵаг; ср=ѵаг 60 88
7. З аказ 6130 97
Основные выводы
1. П о казан а  принципиальная возможность сглаж ивания  пульсаций 
при помощи активного компенсационного фильтра.
2. По сравнению с эквивалентным по расходу стали Г-образным 
фильтром активный компенсационный фильтр обеспечивает значитель­
ное (от 2,5 до 13) уменьшение пульсаций при заметном уменьшении по­
стоянной времени цепи нагрузки.
3. Особо перспективно применение предложенного фильтра при 
низкоомной, малоизменяю щ ейся нагрузке и пріи больших значениях 
постоянной составляющ ей выпрямленного тока.
4. Д л я  многофазных выпрямителей могут быть использованы 
активные Компенсационные фильтры на базе  соответствующих ум нож и­
телей частоты.
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